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Tabelle 1: Maximale Abschaltzeiten im TN-
System (nach DIN VDE 0100 Teil 410)
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Tabelle 1: Abschaltzeiten im TT-System
(nach DIN VDE 0100 Teil 410)

Art der Schutzeinrichtung Abschaltzeit

Uberstrom-Schutzeinrichtung mit zeit-
und stromabhéngiger Auslosecharakte- <bs
ristik, z. B. Schmelzsicherung gG (gL)

Schutzeinrichtung mit unverzogerter Aus- <100 ms

I6sekennlinie, z. B. Leitungsschutzschalter
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